530180 Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1

www.dspharghita.ro

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266- -371142
e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj. hargh|ta@aSpharghlta r

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE |

BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI D
NR. 1503 data 11.08.2020

Nr.inregistrare: 2482 /a datareceptiel  11.08.2020 ora  15:.00

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de provenienta proba:

Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144

Locul prelevarii.  Meresti, St.de tratare, prelevat de catre Domokos Tamas

la data de: 11.08.2020 08110

Felul (tipul) probei:  Apa potablla (de consum)

Sursa: Instalatie centrala re;ea clorlnata Scopul determinarii Momtorlzare au

Volum proba: 500 ml Temperatura de transportwé gr.C; Durata de transport: 120 min.; Recn

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la receptie: corespunzato
Data executiei analizei: 11.08.2020

ora

E AP/

dlt (con

are

t
ient fur

C

Re

SRENISCG-CEL 17025:2045

AV~

CERTIFICAT DE ACREDITAR
Li1184

racost)

nizat de DSP

Nr. ' Determinari efectuate / Valori Valori admise .
ert indicator o determinate  Legii 458/2002 actualizat Matane dp zimaliza
| |
1 Clor rezidual liber mg/l | 0,122 201-<505 | |Metoda Merck ‘Spectroquam 10[}598
2 Clor rezidual total * mg/l 0,129 | - letoda Merck 00802
OBSERVATIL:

Abatere:La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastra
5667-3 in vigoare,privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa.

< = sub limita de cuantificare.
Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiala a buletinului ¢

Beneficiarul isi asumé responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (
responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul p

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare
acreditare la labapa@aspharghita.ro.

Verificat-autorizat Andras Attila, chimist pr. Executat: Stanczki
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Cod BA-10-09 Editia: 01, Revizia 00 Data 01.04.2019
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HAF
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr.

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-3711

e-mail; dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharg
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NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 1503 din 2020
Proba analizat3 CORESPUNDE Legii 458/2002
din punctul de vedere al parametrilor analizati.
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530180 Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1

www.dspharghita.ro

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA

el.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.rg

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE

BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APA

NR. 1504 data 11.08.2020

Nr.inregistrare: 2483 /a data receptiei . 11.08.2020 ora  15:00
INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:
Date de provenienta proba:
Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii; Meresti, St.de tratare, prelevat_cle_catre Rigo Mihaly

la data de: 11.08.2020 ora  07:00
Felul (tipul) probei:  Apd | potablla (de consum)

Sursa: Instalatie centrala retea cIormaté i SCOpUl determinarii Monltonzare de

acredutat pentyu

CERTIFIC 3." DE ACREL RE
LIiise

céﬁfﬂtol (contra cost)

Volum proba: 500 ml; Temperatura de transport: 6 gr.C; Durata de transpon 120 min.; Recipient furnizat de DSP

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR  Starea probei la receptie: corespunzato
Data executiei analizei: 11.08.2020

are

; Determinari efectuate / : i i i
?rrt indicator M det:fgl:i:ate _ Legii\tllzle?’go%:rgzﬁalizat f\ﬂetoda de analizd
1 Amoniu mg/l <0,05 ! max 0,50 Metoda Merck Spectrogquant - 114752
2 Azotiti méllr i _ <0,01 ‘ max 0. ED | Metada Merck ':'apecirc:quant 114776
3 Azotati . j mgﬁ | 4,16 ; o maxSU - (IWemda mtkSpecﬂcquam 109713
4 Cowi  mg  wer  wecs | |risosman
5 Indice de permang i mg 02/ 1,26 i ‘maxh . SRENISO 848?:2001
6 pH 'r'unan - 762 1 "">85 <95"”'§ ~ SRENISO 10523:2012
7 Conductivitate | microSiem| 476 | mex2500 | | [SREN27888:1997
8 Turbiditate Nt o2 <5 SRENISO 7027-1:2016
9 Duritate totala * L grGer. | 132 | ming SRIS0 6059:2008
Examen arganoleptic* : Acceptabil consumatorilor.
OBSERVATII:
< = sub limita de cuantificare.
Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizatd. Reproducerea partiald a buletinului de analiza este interzisa.
Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este

responsabil).
Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul p

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare
acreditare la labapa@aspharghita.ro.

Verificat-autorizat Andras Attila, chimist pr. Executat: Stanczki

L0y

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
; JUDETUL HARGHITA

. LABORATOR DE CHIMIE

| SANITARA SI TOXICOLOGIE
i _MIERCUREA-CIUC

Cod BA-10-09 Editia: 01, Revizia 00 Data 01.04.2019
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. f

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT |
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIA TA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 1504 din 2020

Proba analizatda CORESPUNDE Legii 458/2002

din punctul de vedere al parametrilor analizati.

Masuri:

Dr. Vass|El6d
medic primar|de igiena
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
230180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj. harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro
LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE acreditat pentru
D«CERC\RE
BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA A PROBE| DE APA <~3L. AT )
SR EN ISO/CET 17023:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
NR. 2066 data 1_3_0??020 L1184
Nr.inregistrare: 2482 la data receptiei 11.08.2020 ora 15:00
INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:
Date de provenienta probi
Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii: Meresti, St.de tratare, prelevat de catre Domokos Tamas
Data de: 11.08.2020  ora 08:10
Felul (tipul) probei: ~ Apa potabild (de consum) - i -
Sursa: Instalatie centrala retea cIorlnata
Scopul determinarii  Monitorizare audit (contra cost) S
Volum proba: 250 ml; Temperatura de fransport: 6 gr.C; Durata de transport 180 min.; Rec:|p |ent furr |zat de DSP
INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR: Starea probei la receptie: corespunzatoare
) | Periada analitica: 11.08.2020 - 13.08.2020| .
; Valoare admisi
Caracteristici Legii 458/2002 Valoare determinata u.m. Metod.a de
determinare
1.Escherichia coli ] 0 0 ufc/100 mi| | PS-LM-06,ediia 1revizia? (1.
2. Enterococi | 0 ufc/100 ml SR EN IS0 ?899 22[][]2 PS LhA-06

OBSERVATII:
Avertisment:

Ufc = unitati formatoare de colonii.

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizati. Reproducerea partiala a buletinului de analiz

Beneficiarul Tsi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatii furnizate (de

Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul p
(1. - In proces de tranzitie la SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

Autorizat: Verificat:

Mészaros IldiKo, 6Iog/

10

ROS ILDIKO
Biglog dr.
spaciaist microbiologie sanitay
cod: 880033

Dr.Krausz Tibor

MES

Cod BA-10-07 Editia: 01, revizia 00 din 01.04.2019
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. |1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.asphaﬂighita.rc

COMPARTIMENT | ]
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA nr. 2066 din 2020

Proba analizata CORESPUNDE Legii 458/2002

din punctul de vedere al parametrilor analizati.

Masuri:

Dr. Vass El&d
medic primar de igiena 3

| " oA 4

i '\_'J 8

08.07.20




DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
230180 Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.r
www.dspharghita.ro

O

LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA A PROBEI DE 2

NR.

Nr.inregistrare: 2483 /a data receptiei
INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:
Date de provenienta proba
Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii:
Data de:
Apa potabila (de consum)
Instalatie centrala refea clorlnata
Scopul determinarii  Monitorizare de control (contra cost)

Volum proba: 260 ml; Temperatura de transport: 6 gr.C; Durata de transport 120 min; ReCIplent fur
INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR: Starea probei la receptie: corespunzatoare

Felul (tipul) probei:
Sursa:

\PA

acreditat pentry
INCERCARE

i

T
<-Jy_r_ _\x,>

SREN [SO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE

o

2087 data 14.08.2020
11.08.2020 ora  15:00
Meresti, St.de tratare, prelevat de cétre Rigo Mihaly _ “ B
11.08.2020 ora  07:00
Mizatde DSP
- Periada analitica: 11.08. 2020 - 14.08.2020 -
Valoare admisi .‘ e
Valoare determinata ‘ u.m. Metoda de

Caracteristici | Legii 458/2002
|

s Nr de célénn Ia 22 °C . \

determinare

'J SR EN |so 6222:2004,PS-LM-06

Nigi ¢ o mad\frcare anmmala(x) \ N|c1 o modlflcare anormala ~ ucf/ml
| 2 Nr.de colonii la 37 °C Nn:l 0 modlﬁcme anormaia(x)m p Nici o modificare anormala i  ufe/ml ‘ SR ENISO B222: 20[]4 PS-LM- DE
3. Bacterii coliforme i 0 ; 0 j_____l_JfoiOQ, ml ‘ __PS-LM-06 editia 1.revizia? (1
OBSERVATII: Ufc = unitéti formatoare de colonii. o |
Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiala a buletinului de analiz
Beneficiarul igi asumé responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatii furnizate (de care lak

Prezentul buletin de analizd a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de
(1. - In proces de tranzitie la SR EN 1SO 9308-1: 2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

Autorizat; Verificat:

Meszaros Jidjkb, biolog/dr
Al

MESZAROS ILDIKO
Biviog dr.
specialist microbiclogie sanitard
cod: 660033

Dr.Krausz Tibor

Cod BA-10-07 Editia: 01, revizia 00 din 01.04.2019

Fecsd

& este interzisa.

oratorul nu este responsabil).

laborator.

Executat:
Zoltan, asistent principal

(I
¢

pg.1/1




DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA

530180 Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1
tel.. 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro www.dspharghita.ro

Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viata s

[ de muncéa

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA nr. 2087 din 2020

nr.inregistrare: 2483

Proba analizatd corespunde Legii 458/2002

din punct de vedere microbiologic pentru ps

dr.Vacaru Katalin, medic pri
)

Wy

arametrii analizati.

mar igiena




