DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA

530180 Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE il
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APA gi R)
R AR
NR. 2171 data 17.11.2020 SREN ISOTEC 17025:2018
Nr.inregistrare: 3669 /a data receptiei 17.11.2020 ora 14:00 LER”HCML?E;CREDME
INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:
Date de provenienta proba:
Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii:  Meresti, St.de apa, prelevat de catre Domokos Tamas
la data de: 17.11.2020  ora 09:00
Felul (tipul) probei: ~ Apa potabila (de consum) 1 ‘ ,
Sursa: Instalatie centralé refea clorinatd Scopul determinarii Monitorizare audit (contra cost) .
Volum proba: 500 ml; Temperatura de transport: 6 gr.C; Durata de transport: 120 min.: Recipient furnizat de DSP
INFORMATI FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la receptie: corespunzatoare
Data executiei analizei: 17.11.2020
Nr.| = Determindri efectuate / | i Valori ' Valori admise | o
Gr indicator | } determinate | Legii 458/2002 actualizat ' Metoda de analiza
1 Clor rezidual liber - mgl/l | 0,233 =01 =505 hetoda kerck Spemmduant-mUSBB
2| Clorrezidualtotal®  mgl 0,260 = | Metoda Merck -|[00602
OBSERVATIL:

Abatere:La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de SR EN ISO
5667:-3 in vigoare, privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa.

< = sub limita de cuantificare.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizatd. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este
responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitali certificatul de
acreditare la labapa@aspharghita.ro.
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT )
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 2171 din 2020

Proba analizata CORESPUNDE Legii 458/2002

din punctul de vedere al parametrilor analizat].

Masuri:

Dr. Vass El6d
medic primar de igiené
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC asceditat pestry

. . : \\“g by
BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA A PROBEI DE APA i)
CHRTIFICAT DE ACREDITARE
NR. 3017  data 19.11.2020 e

Nr.inregistrare: 3669 /a data receptiei 17.11 2020 ora  14.00

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de provenienta proba

Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144

Locul prelevarii: Meresti, St.de apa, _prelevat de catre Domokos Tamas
Data de: 17.11.2020 ora  09:00

Felul (tipul) probei:  Apa potablla (de consum)

Sursa: Instalatie centrala retea clorlnaté

Scopul determinarii Monitorizare audit (contra cost)

Volum proba: 250 ml; Temperatura de transport: 6 gr.C; Duréfa de transport 180 min.; Remp:ent furnlzat de DSP

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR: Starea probei la receptie: corespunzatoare
Periada analitica: 17.11.2020 - 19.11.2020

Valoare admisa Metoda de
Caracteristici l.egii 458/2002 Valoare determinata U.M. determinare
1. Escherichia coli 0 0 ufe/100 ml SRENISO 93@8-1 :2015, SRENISO
9308-1:2015/A1:2017. PS-LDM-05
2. Enterococi ] 0 ufc/100 ml SR EN IS0 7899-2:2002 PS-LDi-
OBSERVATII: Ufc = unitati formatoare de colonii.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiald a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatii furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).
Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Autorizat: Verificat: Executat:
Dr.Krausz Tibor Mészaros lldiko, bjolo? dr.; Tamas Emese, chimist
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Specialist microbi ologie sanitary
sod: 660033
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikd nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT ’
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIA TA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA nr. 3017 din 2020

Proba analizatda CORESPUNDE Legii 458/2002

din punctul de vedere al parametrilor analizati.

Masuri:

Dr. Vass El6d
medic primar de igiena
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