DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikd nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE s
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APA 5.
NR. 2296 data 09.11.2021 s il
Nr.inregistrare: 3988 /a data receptiei 09.11.2021 ora  14:00 CERTECA{?E;,CREDHM

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de provenienta proba:

Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144

Locul prelevarii:  Meresti, Statia de tratare, prelevat de catre Domokos Tamas
ladatade:  09.112021  ora _ 08:15

Felul (tipul) probei: -~ Apa potabild (de consum)

Sursa: Instalatie centrald refea clorinata  Scopul determinarii Monitorizare audit (contra cost)
Volum probé: 500 ml; Temperatura probéi la receptie: 6 gr.C; Durata de transport; 240 min.; Recip-iént' furnizat d;‘f)'SF’
INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la receptie: corespunzatoare

Data executiei analizei: 09.11.2021

Nr. = Determinari efectuate / | ! Valori Valori admise g
ot | indicator ™ | determinate | Legii 45872002 actulizat | Matoda de anglizh
‘ ! | |
1 | Clor rezidual liber [ mgll | 0,211 201-<05 ! Metoda Merck Spectroquant- 100598
2 | Clorrezidualtotal* | mgl | 0,27 - E Metoda Merck - 00602
OBSERVATII:

Abatere:La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de SR EN 1SO
5667-3 in vigoare,privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa.

< = sub limita de cuantificare.
Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiald a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul fsi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este
responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugdm s solicitati certificatul de
acreditare la labapa@aspharghita.ro,

Verificat-autorizat Coordonator laborator Executat: Stanczki Zoltan, chimist
z . :
ing Andras At‘ﬂfa LM ‘
chimist princip2!
cod: 66002
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT |
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI DE MUNGA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 2296 din 2021

Proba analizata CORESPUNDE Legii 458/2002
din punctul de vedere al parametrilor analizat;.

Masuri:

Dr. Vass El6d
medic primar de igiena

Lo

(e

2021-11-10



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA

530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE ‘Iﬁz‘ﬁ‘;‘c":;;"
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APA Ca)
NR. 2297 data 09.11.2021 Wl ol
Nrinregistrare: 3989 /a datareceptiei 09.11.2021 ora  14:00 e

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de provenienta proba:

Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144

Locul prelevarii: Meresti, Statia de tratare, prelevat de catre Palfy Karoly
adatade: 09112021 ora _ 0730

Felul (tipul) probei:  Apa potabila (de consum)

Sursa: Instalatie centralé refea clorinatd _Scopul defermindrii Monitorizare de control (contracost)

Volum proba: 500 ml; Temperatura probei la receptie: 8 gr.C; Durata de transport:/ 240 min.; Recipient furnizat de DSP T
INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la receptie: corespunzatoare

Data executiei analizei; 09.11.2021

; Determinari efectuate / | | i i i
Err‘ | indicator | ™ det\;:l!:i:ate Legii\;zgf;o%gn;ﬁianzat Metoda de analizé
i ;

1 Amoniu mg/l 0,052 max 0,50 Metoda Merck Spectraquant - 114752

2 _ Anfi | mgd | 0016 | mex050 ' Metada Merck Spectroguant- 114776

3 Azotai | mgh 181 maxk0 | Metoda Merck Spectroquant- 109713

4 comi | mgl <500 | mex250 | SRISO9972001

5 Indice de permang. | mg 02/ | <06 | mex5 | SRENISO 8467 200]

6 CopH | unitpH  74(208°C) | 265-s95 | SRENISOioS2320l2 |
| 7 | Conductivitalela20°C | microS/em| 408 (20,8°C) | max2500 ~ SREN27888:1997
8 | Tubidtate | UNT | 046 &5 | ' SRENISO 702712016
| 9 | Duitatetotala* | grGer. | 136 ~ min5 | Smisososszo08
I Examen arganoleptic® Acceptahil consumatarilor.

OBSERVATII:

Corectia de temperatura a valorii determinate pentru indicatorul Conductivitate, este facuta de echipamentul de masurare.
< = sub limita de cuantificare.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiald a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este
responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugdm s solicitati certificatul de
acreditare la labapa@aspharghita.ro.

Verificat-autorizat Coordonator laborator Executat: Stanczki Zoltan, chimist
ing. Andrés Attila "
Simiat principal
chimist principa |
cod: 660022 [ DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita,ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA oI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 2297 din 2021

Proba analizats CORESPUNDE Legii 458/2002
din punctul de vedere al parametrilor analizati.

Masuri:

Dr. Vass Eléd
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.. 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC e
w 5 ] ‘*";u"“
BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA A PROBEI DE APA RE A

NR. ___@ data -_1_1—_1_1__2-‘0_?“1 CERT[HC-‘“:::E%;CR-EDFEARE

Nr.inregistrare: 3988 /a data receptiei 09.11.2021 ora _ 14:00

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de provenienta proba

Beneficiar/Solicitant: COMUNA MEREST!I, Meresti, Str. Principala, Nr. 144

Locul prelevarii: Meresti, Statia de tratare, prelevat de ctre Domokos Tamas
Data de: 09.11.2021 ora 08:15

Felul (tipul) probei: Apa potabila (de consum)

Sursa; Instalatie centrala retea clorinata

Scopul determindrii  Monitorizare audit (contra cost)

Volum proba: 260 ml; ; Durata de transport: 240 min.; Recipient furnizat de DSP

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR: Temperatura probei la receptie: 6 gr.C
Starea probei la receptie: corespunzatoare

Periada analitica: 09.11.2021 - 11.11.2021

Valqare admisé Metoda de
Caracteristici Legii 458/2002 Valoare determinati U.M. determinare
1. Escherichia coli 0 0 ufe/100 ml SREN IS0 9308-1:2015, SREN IS0
9308-1:2015/A1:2017, PS-LDM-06
2. Enterococi 0 M J 0 ufe/100 ml SRENISO 78_5!9-2:2!][]2,P8-LDM-U
OBSERVATII:  Ufc = unitati formatoare de colonii.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizaté. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisé.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatjii furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).
Prezentul buletin de analiza a fost elaborat n 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Autorizat: Verificat: Executat:
Dr.Krausz Tibor Mészaros lldikd biolog dr Tamas Emese, chimist

%J A\

KRAUS DOVIC-TIBOF
ie-primar
rator clinio
Cod: A60244
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.. 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita;ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE viA TA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETA RE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA nr. 3200 din 2021

Proba analizata CORESPUNDE Legii 458/2002

din punctul de vedere 3| parametrilor analizati.
Masuri:

Dr. Vass Eléd
medic primar de igiens 5
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  sceditat peat

INCERCARE

5 5 5 u“i [
BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA A PROBEI DE APA < Rey A%

SREN [SO/IEC 17025:2018

NR. __:33%3 data 1‘2.1 1 .2021 CER.T[FIC..E\E]I)IS;:CR.EDHARE
Nr.inregistrare: 3989 /a datareceptiei 09.11.2021 ora _ 14:00
INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:
Date de provenientd proba
Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii: Meresti, Statia de tratare, prelevat de catre Palfy Karoly
Data de: 09.11.2021 ora 07:30
Felul (tipul) probei: Apa potabild (de consum)
Sursa: Instalatie centrala retea clorinatd
Scopul determinarii  Monitorizare de control (contra cost) B
Volum proba: 250 ml; ; Durata de transport: 240 min.; Recipient furnizat de DSP
INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR: Temperatura probei la receptie: 8 gr.C
Starea probei la receptie: corespunzatoare
Periada analitica: 09.11.2021 - 12.11.2021
Valoare admisa Metoda de
Caracteristici Legii 458/2002 Valoare determinata U.M. determinare
1.Nr.de colonii la 22 °C 6] 0 ucf/ml SR ENIS0 6222:2004,PS-LDM-06
| 2.Nr.de colt_}nii la37°C (x) 0 ufc/ml SRENISO 52_22:2004,P8—LDM-DE
3. Bacterii coliforme 0 0 ufe/100 ml SREN IS0 3308-1:2015, SREN ISO

9308-1:2015/41:2017, PS-LDM-06
OBSERVATII:  (x) = Nici o modificare anormala conform Legii nr.458/2002. Ufc = unitéti formatoare de colonii.
Avertisment:
Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizatd. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa.
Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatii furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).
Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul péstrat de laborator.

Autorizat: Verificat: Executat:
Dr.Krausz Tibor Meészaros lldikd, Tamas Emese, chimist

iolog dr.
[ ( _ ”{'m |
KtﬁU%LUDO‘MG—TiBOP onlid (,Jvo ‘7 ;
) edic primar LAl KO
7 favaralpr clinia Y
Cod: A6 44

ie sanitarj
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Miké nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT )
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA nr. 3222 din 2021

Proba analizata CORESPUNDE Legii 458/2002

din punctul de vedere al parametrilor analizati.

Masuri:

Dr. Vass Eléd
medic primar de igiena «
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