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LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC R———

INCERCARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA A PROBEI DE APA @

SREN ISOEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

NR. 3317 data 25.11.2021 e

Nr.inregistrare: 41 19 /a data receptiel 23.11.2021 ora  13:10
INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:
Date de provenienta proba
Beneficiar/Solicitant. COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii: Meresti, STATIA DE TRATARE, prelevat de catre Domokos Tamas
Data de: 23.11.2021 ora 08:10
Felul (tipul) probei: Apa potabilé (de consum)
Sursa: Instalatie centralé retea clorinata
copul determinarii _Monitorizare audit (contra cost)

Violum proba: 250 ml; ; Durata de transport: 240 min; Recipient furnizat de DSP

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR: Temperatura probei la receptie: 8 gr.C
| Starea probei la receptie: corespunzatoare

Periada analiticd; 23.11.2021 - 25.11.2021

Valoare admisa Metoda de
Caracteristici Legii 458/2002 Valoare determinata U.M. determinare
1. Escherichia coli 0 0 ufe/100 ml SR EN IS0 9308-1:2015, SREN IS0
9308-1:2015/A1:2017, PS-LDM-06
2. Enterococi 0 7 _ 0 ufe/100 ml - SR EN ISC 7899-2:2002,PS-LOM-0
OBSERVATIIl; Ufc = unitéti formatoare de colonii.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partialé a buletinului de analizd este interzisa.

Beneficiarul igi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatji furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).
Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Autorizat: Verificat: Executat:

Dr.Krausz Tibor Mészaros lldiko, b'i lo dr( Fecs® Zoltan, asistent principal

W
KRA ZLUDOVICTIs0r MESZERUS ILDIKO
‘ il Biolog dr.
: 850944 specialist microbiologie sanitaré

cnd: 660033
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA
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COMPARTIMENT 5 |
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA S DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA nr. 3317 din 2021

Proba analizata CORESPUNDE Legii 458/2002

din punctul de vedere al parametrilor analizati.
Maésuri:

Dr. Vass Eléd
medic primar de igiena 5
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2021-11-26
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LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE i
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APA u
NR. 2391 data 23.11.2021 v

SR ENISOEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1184

|Nrinregistrare: 4119 /a data receptiei 23.11.2021 ora 13:10

| INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

' Date de provenienta proba:
Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii: - Meresti, STATIA DE TRATARE, prelevat de catre Domokos Tamas

ladatade:  23.11.2021  ora 08:10

' Felul (tipul) probei:  Apa potabila (de consum)

||Sursa: Instala__;ie_c_’:en‘tralére;ea cIorlnaté ‘.Sﬂéopulm E'étermfhéri"im:ﬁwj]o_qi‘to_ri'zé're audit (Contfacogﬁm 3

l Volum prbbé: 500 ml; Temperatufé prc;bei Iayrecrebtie: 8 gr.C; Durata de transpvovrt”:w240 m|n 'Recipie‘nt furninzat de D:SEW V

| INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la receptie: corespunzatoare

‘ Data executiei analizei: 23.11.2021

Nr. Determinari efectuate / i ' Valori ! Valori admise F ol
crt | indicator um determinate Legii 458/2002 actualizat | Metoda de analiza
| ! \ [
‘ 1 Clor rezidual liber Lomgh | 0,216 ‘ 20,1-=05 | Metoda Merck Spectroguant - 100598 |
2 | Clor rezidual total * Lomgll 0,270 1 5 i Metoda Merck -00602
|IOBSERVATII:

Abatere:La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de SR EN 1SO
5667-3 in vigoare,privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa.

< = sub limita de cuantificare.
Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizaté. Reproducerea partiald a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este
responsabil).

Prezentul buletin de analizé a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugdm sé solicitati certificatul de
acreditare la labapa@aspharghita.ro.

Verificat-autorizat Andras Attila, chimist pr. Executat: Stanczki Zoltan, chimist
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COMPARTIMENT |
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 2391 din 2021

Proba analizata CORESPUNDE Legii 458/2002
din punctul de vedere al parametrilor analizati.

Masuri:

Dr. Vass El6d
medic primar de igiena -
{pi Ls
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