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LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE l;ecd;:l:cﬁ
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APA 8
NR. 728 data 12.04.2022 snsxxso;zc‘ 17025 2018
! : T i SRR, CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr.inregistrare: 1207 /a data recepfiei 12.04.2022 ora 13:30 Lt

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:
Date de provenienta proba:
Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii  Meresti, CENTRU DE COLECTARE A LAPTELUI-PRINCIPALA NR.149/A, prelevat de cétre Palfi
Karoly _ , S , Bttt ) =
ladatade: 12042022 ora  07:00
Felul (tipul) probei:  Apa potabila (de consum)

Sursa: Refeaclorinata Scopul determindrii Nonitorizare de control (contra cost)
Volum proba: 500 ml; Temperatura probei la receptie: 6 gr.C; Durata de transport: 240 min; Recipient furnizat de DSP

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR  Starea probei la receptie: corespunzatoare
Data executiei analizei: 12.04.2022

Valori admise

Nr. Determinari efectuate / Valori Metoda de analizad
etol

crt indicator um determinate Legii 458/2002 actualizat
1 Amoniu : mg/| : <0,06 max0.50 | Metoda Merck S'pedroziqfarit‘- n 475_2~‘
2 Azotiti mg/I 0,017 max 0,50 Metoda Merck Spectroquant-ﬁdﬁsj‘
3 Azotati  mgll 31 max 50 " Metoda Merckapec!roqua'nl- '109”71'377?
& oH UaitaH 77(230°C) 265-s95 | SRENISO105232012
5 Conductivitate la 20°C microS/cm 395 (23,0°C) max 2500 SREN 27688:1997 .
6 Turbiditate UNT 0,24 s5 "~ SRENISO7022-12016 |
7 Clor rezidual liber mg/l <0,05 P 20,1-s05 " Metoda Méfck-épegd_r@nmﬁ ﬁiﬂ'ﬁﬁwl
[ Examen organoleptic Acceplahbil cansuratonlor J

OBSERVATII: :
Corectia de temperatura a valorii determinate pentru indicatorul Conductivitate, este facuta de echipamentul de

masurare Abatere:La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de
SR EN ISO 5667-3 in vigoare,privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa.

< = sub limita de cuantificare.

Avertisment:
Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizatd. Reproducerea partiald a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este

responsabil).
Prezentul buletin de analiza a fost elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de
acreditare la labapa@aspharghita.ro.

Verificat-autorizat Andras Attila, chimist pr. Executat: Stanczki Zoltan, chimist
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/ 3 g COMPARTIMENT
/ EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE Vi TA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 728 din 2022

Proba analizats NU CORESPUNDE Legii 458/2002
din punctul de vedere al parametrilor analizati.

Masuri:
Determinarea si remedierea cauzelor neconformitatii. Aplicarea si/sau actualizarea

planului de sigurangi a apei. Respectarea legislatiei in vigoare. Informarea populatiei si a
DSP. Monitorizarea eficienti a parametrilor neconformi. Repetarea analizelor.

Dr. Vass Eléd
medic primar de igiena Z/
‘\JC:M

0020414
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