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LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA /| TOXICOLOGIE st
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APA u “
NR. 1006 data 24.05.2022

SREN (50 LEC 17025 2618
CERTIFICAT Df. ACREDITARE

Nr.inregistrare. 1682 /a datareceplier 24.052022 ora  13.30 Lins
INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:
Date de provenienta proba:
Beneficiar/Solicitant. COMUNA MERESTI, Meresli, Str. Principala, Nr. 144
Locul prelevarii.  Meresti, CONSUMATOR-STATIA DE POMPIERI-NR. 144, prelevat de catre Domokos Tamas

la data de. 24.05.2022 ora  08:10
Felul (tipul) probei:  Apa potabila (de consum) e AR W AT
Sursa. Refea clorinata Scopul determinarii Monitorizare audit (contra cost)
Volum probd: 500 ml; Temperatura probei la receptie: 6 gr.C; Durata de lransbod: 180 min.: Recipient furnizat de DSP
INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la receplie: corespunzatoare

Data executiei analizei: 24.05.2022

:; Dew"’::;?;;‘:éer‘:tua‘ef 1 det:frlnoi:ale Legil\:z;;lo“:;zzﬁarizal Metada de analiza
1 Amoniu mg/l <0,06 mex 0,50 Meloda Merck Spectroquant - 114752
2 Azoliti ma/l 0,025 mex 0,50 Meloda Merck Spectroguant - 114776
3 Azotati mg/l 1,84 e 50 Metoda Merck Spectroquant-109713
4 Cloturi mg/l <5,000 max 250 SRIS09297.2001 ‘
5 Indice de permang mg 02/ <05 max§ * SREN IS0 8467:2001
6 pH unit pH 77(243°C) 265-595 ; SRENIS0 105232012
7 Conduclivilate a20°C  microS/cm 403 (24,3°C) rau 2500 ' SREN 27688:1997
8 Turbiditate UNT 0,15 <5 SREN IS0 7027-1:2016
9 Clor rezidual liber mg/l 0,277 201-s05 ~ Melode Merck Spectroquant - 100598
10 Duritate totala * X gr.Ger. 13,5 min.5 B SRISO 6059 2008
11 Clor rezidual total * mg/l 0,302 - : Metoda Merck- 00602
I Examen organoleptic*: Acceptabil cansumalorilor.
OBSERVATII

Corectia de lemperalura a valorii determinale pentru indicatorul Conduclivitate, este facuta de echipamentul de
masurare Abatere:La determinarea paramelrului clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de
SR EN ISO 5667-3 in wigoare,privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa.

< = sub limita de cuanlificare.
Avertisment:
Rezultalele sunt valabile numai pentru proba analizatd. Reproducerea parfiala a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitalea penlru prelevare, transpori si informatiile furnizale (de care laboratorul nu este
responsabil)

Prezentul buletin de analiza a os! elaborat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator,

Analizele marcale cu " nu sunlt acoperile de acreditarea RENAR. Penlru detalii suplimenlare va rugam s3 solicitatj certificatul de
acredilare la labapa@aspharghita.ro

Verificat-autorizat Coordonator laborator Executat: Stanczki Zoltan, chimist
Ing. Andras Attila Vi
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COMPARTIMENT
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI DE MUNCA

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 1006 din 2022

Proba analizatd CORESPUNDE Legii 458/2002 T
din punctul de vedere al parametrilor analizati.

Masuri:

Dr. Vass EI6d
medic primar de ig')ené Z
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